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Rysunek techniczny 3.0.12

Uszczelnienie przejsé rur w pomieszczeniach wilgotnych
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1. Mur

2. Tynk

3. Izolacja SANIFLEX lub AQUAFIN-2K

4. Ksztaltka do uszczelnien przejs¢ rurowych ASO-Dichtmanschette-12
5. Klej elastyczny SOLOFLEX, CARO-FK-FLEX

6. Wypetnienie elastyczne spoin ESCOSIL-2000

7. Rozeta

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektéw technicznych zagadnienia.
Integralng czgs¢ powyzszego rysunku stanowig instrukcje techniczne poszczegdélnych materiatow.

Szczegdtowych informacji udzielajg nasi Doradcy Techniczni i Przedstawiciele Techniczno-Handlowi.
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